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- CERTYFIKAT

Nr C/481/2018/K5

Potwierdzajacy, ze

Kociot wodny typu ECO DELUX
o mocy nominalnej 11 kW

zasilany pelletem podawanym automatycznie
produkowany przez:

Przedsiebiorstwo Produkcyjne METALBET
M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn
Osowa 27
28 — 305 Sobkéw

Spetnia wymagania 5 klasy.

Badania energetyczno — emisyjne kotta ECO DELUX o mocy 11 kW
. przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2015 w Pracowni
Badan Kottéw, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z o.o.
Wyniki badan zostaly zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 481/2018 z dnia
16.10.2018 r. Certyfikat zostat wydane na proshe Zleceniodawcy. Certyfikat
obowiazuje jezeli producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych w
produkowanym urzadzeniu, bez uzgodnienia zastosowanych zmian z Laboratorium
wykonujacym badanie.

i

Data wystawienia certyfikatu: 16.10.2018 r.

Kierownik Pracowni Badan Kottow

mar inz. iusz Cieplinski

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow-grzewczych nr AB 1302.
Szczeq6lowy zakres akfedytacii znajduje sie na stronach Polskiego Gentrum Akredytacii.
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Centrum Badan Srodowiska

SWIADECTWO

Nr S/481/2018/K5

Kociof wodny typu ECO DELUX

o mocy nominalnej 11 kW zasilany pelletem podawanym automatycznie

Producent:

Przedsiebiorstwo Produkcyjne METALBET M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn
Osowa 27, 28 — 305 Sobkow

AP S T ATy on

Wykoiﬁane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012 badania, potwierdzaja spetnienie
wymagan 5 klasy.

Charakterystyka energetyczno — emisyjna kotta ECO DELUX o mocy nominalnej 11 kW na
podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w Pracowni Badan Kottow, Laboratorium Centrum
Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Wyniki badan zostaty zamieszczone w sprawozdaniu z
badan nr 481/2018 z dnia 16.10.2018 .

Wymagania
Parametr Jednostka Wyniki badan ;&r_r;lyzgg 5:‘;
klasy 5
Sprawnos¢ % - 88,4-90,5 > 88
Emisja zanieczyszczen * &
L Parametr Moc nominalna | Moc minimalna
' co mg/m? 163 340 <500
| 0GC - mg/m? 29 7.1 <20
Pyt : mg/m? 16 29 <40

-~ *) wartosci w przeliczeniu na 10% O:

Swiadectwo zostalo wydane na prosbe Zleceniodawcy. Swiadectwo obowigzuje jezeli producent nie wprowadza zadnych zmian
technicznych w produkowanym urzadzeniu, bez uzgodnienia zastosowanych zmian z Laboratorium wykonujgcym badanie.

Data wystawienia Swiadectwa: 16.10.2018 r.

Kierownik Pracowni Badan Kottow P% Zh/r;
: 7

mgr inZ- Arkadiusz Cieplinski mgr Z Brajlich
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Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow grzewcezych nr AB 1302.
Szczegotowy zakres akredytaci znajduje sie na stronach. Polskiego Centrum-Akredytacii.

EN 303:5-2012



