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Załącznik nr 09 z dnia 31.05.2018 r. do Procedury PSZ-03

POPRAWKA DO SPRAWOZDANIA NR 481/2018
Z BADAŃ KOTŁA GRZEWCZEGO

Niniejsza poprawka do sprawozdania nr 481/2018 z badań kotła grzewczego Eco Delux o

mocy  nominalnej  11  kW  opalanego  pelletem,  dotyczy  błędu  w  wyznaczaniu  sezonowej

efektywności  energetycznej  ogrzewania  pomieszczeń  w  trybie  aktywnym  –  nson,  sezonowej

efektywności  energetycznej  ogrzewania  pomieszczeń  –  ns oraz  współczynnika  efektywności

energetycznej dla kotła – EEI.

W sprawozdaniu z badań nr 481/2018 zmianie ulega tabela na stronie 24 w punkcie „5.2

Wyniki pomiarów zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

oraz Rozporządzeniem Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187”

Niniejsza poprawka do sprawozdania stanowi integralną część sprawozdania nr 481/2018 z

dnia 16.10.2018 r. Jednocześnie poprawka do sprawozdania nr 481/2018 anuluje świadectwo nr

S/481/2018/ED i zastępuje je świadectwem nr S/481/2018/ED/P. Pozostałe punkty sprawozdania

pozostają bez zmian.

KONIEC POPRAWKI DO SPRAWOZDANIA
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Wyniki badań według Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE 2015/1187 i 2015/1189

Typ kotła: Eco Delux 11 kW nr seryjny 38809/18
Paliwo: pellet
Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjne METALBET
Nr identyfikacyjny klienta: 481/2018
Data wykonania pomiarów: 27.09.18, 03.10.18

Lp Parametr j.m. Wartość

1 % 88

2 % 85

3 123

4
CO

mg/m3

314
OGC 6
Pył 27

159
5 Klasa efektywności energetycznej A+
6 Wymogi EKOPROJEKTU SPEŁNIONE

Pomiary zużycia energii elektrycznej wykonano metodą nie objętą zakresem akredytacji

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania pomieszczeń w trybie 
aktywnym - η

son

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania pomieszczeń η

s 

Współczynnik efektywności 
energetycznej dla kotła EEI
Sezonowa emisja substancji pyłowych i gazowych S

son

NOx


