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1. WSTĘP.  
Szanowny Kliencie! 

Dziękujemy za wybranie kotła c. o. z naszej oferty wyrobów. Miło nam 
zaliczyć Państwa do grona użytkowników naszych wyrobów. 
Instrukcja obsługi ma na celu zaznajomienie użytkownika z budową, 
działaniem, zasadami instalowania i obsługi kotłów grzewczych naszej firmy 
opalanych paliwem stałym. Każdy użytkownik przed przystąpieniem do 
zainstalowania i eksploatacji kotła powinien dokładnie zapoznać się  
z instrukcją obsługi. Zawiera ona zalecenia dotyczące właściwego obchodzenia 
się z kotłem i jego prawidłową eksploatacją. Nieprzestrzeganie przez 
użytkownika przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej dokumentacji 
zwalnia producenta kotłów od wszelkich zobowiązań i gwarancji.                
Przed przystąpieniem do instalowania kotła należy dokładnie zapoznać się         
z instrukcją obsługi i sprawdzić czy kocioł i wyposażenie jest kompletne oraz 
czy kocioł nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. 
Montaż kotła musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi normami 
kraju przeznaczenia, według wskazówek producenta i przez wykwalifikowany 
personel. Niewłaściwy montaż urządzenia może być powodem obrażeń u osób  
i zwierząt oraz szkód na rzeczach, za które producent nie jest odpowiedzialny. 

Piktogramy na kotle 

 

 

 

2.   PRZEZNACZENIE KOTŁA. 
Kocioł  grzewczy AQUA CLASSIC CL o mocy  14 kW to nowoczesny, 
kompaktowy kocioł dolnego spalania spełniający wymagania 5 klasy wg      
PN-EN 303-5:2012 oraz Ekoprojektu ( Ecodesign ). W zależności od wymagań 
kotłowni kocioł może mieć wylot spalin skierowany do tyłu lub do góry. 
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Kocioł grzewczy typu AQUA CLASSIC CL o mocy cieplnej 14 kW   
przeznaczony jest do ogrzewania obiektów mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
mniejszych obiektów użyteczności publicznej. Temperatura na wyjściu z kotła 
nie może przekroczyć 85°C oraz ciśnieniu roboczym nie większym niż 1,5 bara. 
Kotły grzewcze AQUA CLASSIC CL o mocy cieplnej 14 kW stosowane są                                   
w instalacjach  centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zarówno grawitacyjnych 
jak i pompowych  systemu otwartego, posiadających zabezpieczenia zgodne             
z wymaganiami  PN-B-02413:1991. Kotły te mogą współpracować również                 
z instalacją ciepłej wody za pośrednictwem wymiennika ciepła. 

Ważne! 
Użytkownik przy wyborze typu i wielkości kotła powinien zasięgnąć 
porady instalatora. 
Kocioł grzewczy AQUA CLASSIC CL  może pracować tylko w układach 
grzewczych w których temperatura wody nie przekracza 85°C  
i instalacja musi być wykonana w układzie otwartym według  
PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 
instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. 

Kocioł grzewczy typu AQUA CLASSIC CL o mocy cieplnej 14 kW 
zamontowany zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji obsługi oraz normą  
PN-B-02413:1991 nie podlega odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.  
Kocioł został wyposażony w termometr analogowy oraz klapkę miarkownika 
ciągu, przy pomocy której reguluje się ilość dostarczanego powietrza potrzebną 
do utrzymywania zadanej temperatury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
powinien być pełniony nadzór nad kotłem, w szczególności w sytuacji braku 
prądu - efektem zatrzymania pomp obiegowych może być brak odbioru ciepła, 
co w konsekwencji może doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury  
w kotle. Z tego powodu należy wykonać obejście grawitacyjne, najlepiej na 
zaworze różnicowym, który w przypadku braku prądu automatycznie 
odprowadzi nadmiar ciepłej wody z kotła. 

Ważne! 
Kocioł c. o. na paliwo stałe wymaga nadzoru nad urządzeniem w postaci 
codziennej kontroli parametrów pracy. W sytuacji braku prądu 
wymagany jest stały nadzór nad kotłem.  
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3. OPIS  KOTŁA 
Kocioł grzewczy typu AQUA CLASSIC CL o mocy cieplnej 14 kW 
wykonany jest z atestowanej blachy stalowej kotłowej ( P265GH) o grubości     
6 mm. Blachy korpusu są spawane, a ściany płaskie wzmocnione zespórkami. 
Kanały konwekcyjne w kotłach typu AQUA CLASSIC CL  o mocy cieplnej 14 
kW usytuowane są tak, że czyszczenie ich odbywa się przez drzwiczki 
wyczystki górnej ( poz. 2 i 4  rys. 1 ) i drzwiczki zasypowe ( poz. 3 rys. 1).  

Budowa kotła typu AQUA CLASSIC CL o mocy cieplnej 14 kW oparta jest  
na wielociągowej konstrukcji kanału spalinowego. Z komory paleniskowej 
spaliny przechodzą przez system poziomych kanałów spalinowych. 

Palenisko w kotle typu AQUA CLASSIC CL o mocy cieplnej 14 kW stanowi 
dolna część komory załadowczej obłożona ceramiką z materiału ogniotrwałego 
wykonaną w kształcie dyszy. Dysza posiada system otworów przez które 
doprowadza się do procesu spalania dodatkowe powietrze wtórne poprawiające 
efektywność spalania oraz emisję spalin. Powietrze wtórne doprowadzane jest  
z boku kotła przez system kanałów. Komora paleniskowa kotła wyposażona jest 
w wyjmowany żeliwny ruszt oraz dodatkowo ruszt pionowy zabezpieczający 
przed wypadaniem rozżarzonego paliwa z paleniska po otwarciu drzwiczek. 
Pod komorą paleniskową, znajduje się komora popielnika. Paliwo zasypane 
okresowo na ruszt żeliwny ulega spalaniu, a popiół grawitacyjnie przemieszcza 
się do komory popielnikowej.   
Dla celów załadowczych, czyszczenia i konserwacji okresowej kocioł typu 
AQUA CLASSIC CL został wyposażony w zamykane i uszczelnione drzwi 
zasypowe ( poz.3 rys. 1), oraz paleniskowo - popielnikowe ( poz. 5 rys. 1) . 
Dodatkowo w przedniej ścianie kotła umieszczone są drzwi wyczystne górne. 
Powietrze pierwotne niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu spalania 
jest doprowadzane grawitacyjnie z zewnątrz za pośrednictwem uchylnej klapy 
znajdującej się w drzwiach zasypowych i sterowanej przy użyciu miarkownika 
ciągu. Użytkownik przy pomocy klapki i miarkownika ciągu dozuje ilość 
powietrza potrzebną do utrzymywania wymaganej temperatury. 
Dodatkowo powietrze wtórne do dyszy ceramicznej doprowadzane jest 
przepustnicami znajdującymi się po bokach kotła. 
Kotły AQUA CLASSIC CL wymagają z tego powodu stałej obsługi oraz 
bezpośredniej obserwacji. Konstrukcja kotła umożliwia zamontowanie zestawu 
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nadmuchowego i działanie kotła w systemie ze sterowanym elektronicznie 
nadmuchem powietrza. Wentylator montowany jest wówczas na miejscu klapki 
miarkownika. 
Gorące spaliny oddają swoje ciepło  przechodząc przez stalowy wymiennik 
ciepła stanowiący system pionowych i poziomych kanałów konwekcyjnych, 
gdzie oddając swoje ciepło  ulegają schłodzeniu. W celu podniesienia 
efektywności wymiany ciepła, w poziomych kanałach konwekcyjnych 
usytuowane są zawirowywacze. 
Ochłodzone spaliny opuszczają kocioł przez stalowy czopuch połączony            
z przewodem kominowym. 
 Kotły posiadają w czopuchu zamontowaną przepustnicę spalin umożliwiającą 
regulację ich przepływu, np. w przypadku zbyt wysokiego ciągu kominowego, 
umożliwia jego przydławienie. Wyjście spalin zostało zaprojektowane z boku 
pod kątem 90°lub skierowanym ku górze. 
W celu zmniejszenia strat ciepła zewnętrzna powierzchnia kotła jest izolowana 
od otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych pod którymi 
umieszczono izolację termiczną z bezazbestowej wełny mineralnej o grubości 
40 mm. Temperaturę wody w kotle odczytać można na termometrze 
zamontowanym na kotle. 

4. WYPOSAŻENIE KOTŁA. 
Kocioł grzewczy typu AQUA CLASSIC CL  o mocy cieplnej 14 kW  
opuszcza zakład w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami, izolacją 
termiczną wykonaną z wełny mineralnej, pokrytą płaszczem ochronnym  
z blachy pokrytej powloką lakierniczą. Wyposażone są w przyrządy do kontroli 
i regulacji procesu spalania, zapewniające bezpieczną i ekonomiczną pracę oraz 
w narzędzia do obsługi  i czyszczenia. 
  Tabela 1 Wyposażenie kotła AQUA CLASSIC CL  14 kW 

Standardowe wyposażenie kotła j.m. Ilość 

Instrukcja obsługi kotła szt. 1 

Klapka miarkownika ciągu szt. 1 

Termometr analogowy szt. 1 

Kratka żeliwna zabezpieczająca żar szt. 1 
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Narzędzia do obsługi kotła kpl. 1 

Miarkownik ciągu szt. 1 

Zawirowywacze kpl. 1 

Ruszt żeliwny szt. 1 

5. PARAMETRY  PALIWA. 
Paliwem podstawowym stosowanym do kotła typu AQUA CLASSIC CL          
o mocy cieplnej 14 kW stanowi węgiel kamienny sortymentu groszek                
o parametrach;  

 wartość opałowa Q                   > 28MJ/kg 
 wilgotność W                            ≤ 7% 
 zawartość popiołu A                 < 5% 
 zawartość części lotnych V     15 ÷ 25% 
 granulacja                                 20 ÷ 25 mm 
 zawartość siarki                        <  0,8% 

Właściwy dobór typu i gatunku węgla zapewnia:   
 bezawaryjną pracę kotła, 
 oszczędność paliwa w porównaniu z gorszymi gatunkami,  
 ograniczenie emisji szkodliwych związków chemicznych. 

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów z tworzyw sztucznych do 
rozpalania i palenia na ruszcie paleniska! 

Kategorycznie zabrania się spalać na ruszcie: 

 mokrego drewna; 
 płyt wiórowych lub materiałów płytowych powlekanych i niepowlekanych; 
 papieru, kartonaży i starych ubrań; 
 tworzyw sztucznych i piankowych; 
 drewna zabezpieczonego środkiem ochronnym do drewna; 
 wszystkich innych materiałów stałych lub płynnych poza zalecanym 

paliwem; 
 cieczy palnych. 
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Ważne! 
Kocioł typu AQUA CLASSIC CL  nie jest kotłem do spalania odpadków  
i nie mogą być w nim spalane zabronione paliwa. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub 
nieprawidłowe spalanie powstałe wskutek użytkowania niewłaściwego 
paliwa.  

6. KOROZJA NISKOTEMPERATUROWA. 
Podczas eksploatacji przy temperaturze wody zasilającej instalację centralnego 
ogrzewania poniżej 65°C para wodna zawarta w spalinach wykrapla się na 
ściankach kotła. W początkowym okresie użytkowania może dojść do wycieku 
w/w kondensatu z kotła na posadzkę kotłowni. Dłuższe użytkowanie  
w niższych temperaturach może spowodować korozję, a co za tym idzie 
skrócenie żywotności kotła. Dlatego nie zaleca się eksploatacji kotła przy 
temperaturze wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania poniżej 65°C.  

7. DANE TECHNICZNE 

       Tabela 2  Dane techniczne kotła AQUA  CLASSIC CL  14  kW 

Wyszczególnienie J.m 
Kocioł zasypowy typu  
AQUA  CLASSIC  CL 

14 kW 
Moc nominalna kW 14 
Klasa kotła        
wg PN-EN 303-5 - klasa 5 

Powierzchnia grzewcza m2 1,75 
Powierzchnia ogrz. 
pomieszczeń* m2 do 170 

Zużycie paliwa** kg/h 2,0 
Optymalna sprawność cieplna % 89,8  -  91,4 
Max. dopuszczalne ciśnienie 
robocze: bar 1,5 

Paliwo podstawowe - węgiel kamienny groszek 
Klasa paliwa  paliwo kopalne a 
Min. pojemność zbiornika 
akumulacyjnego *** l 1000 

Wymagany ciąg spalin Pa 21 
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Temperatura spalin dla mocy 
nominalnej 

0C 150 

Temperatura spalin dla mocy 
minimalnej 

0C Nie dotyczy 

Temperatura wody na 
zasilaniu  min / max 

0C 65 / 85 

Temperatura wody na 
powrocie min. 

0C 55 

Zakres regulacji temperatury 0C 35 - 85 ( za pomocą 
miarkownika ciągu ) 

Temperatura graniczna pracy 
kotła 

0C 95 

Masa kotła kg 385 
Pojemność wodna kotła l 86 
Przekrój komina cm x cm 15 x 15 
Średnica komina Ø mm 160 
Minimalna wysokość  
komina m 6 

Szerokość mm 586 
Głębokość mm 1078 
Wysokość  / wysokość z 
zamontowanym miar. ciągu mm 1230 / 1435 

Wymiary otworu 
załadowczego mm 308 x 198 

Średnica króćca zasilania 
 i powrotu Dn cal 6/4" 

Średnica króćca spustowego cal 6/4" 
Wymiar czopucha Dz Ø mm 160 
Maksymalna dopuszczalna 
temperatura otoczenia 

0C 50 

Poziom hałasu dB < 75 
*    Maksymalna powierzchnia ogrzewana została oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania 

   na ciepło  q  = 80 W/m2 i pomieszczeń o standardowej wysokości 2,5 m. 
**  Zużycie paliwa dla węgla kamiennego sortymentu orzech o wartości opałowej 28 000±300 kJ/kg. 
*** Minimalna bezpieczna pojemność zbiornika akumulacyjnego wyliczona zgodnie z normą                      

PN-EN303-5:2012 dla czasu wypalania T5 wynoszącego 5 godzin.. 
 
  UWAGA! 

                   W przypadku rozbudowy kotła o zestaw nadmuchowy 
                   maksymalna nastawa temperatury w kotle wynosi 85⁰C. 
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Rys. 1  Podstawowe elementy  kotła  typu  AQUA CLASSIC CL 14 kW  z osprzętem 

  1 – korpus stalowy z izolacją termiczną;        9 – króciec powrotny; 
  2 – drzwiczki wyczystne górne;         10 – klapka miarkownika ciągu; 
  3 – drzwiczki zasypowe;                               11 – miarkownik ciągu; 
  4 – drzwiczki wyczystki górnej;          12 – czopuch;    
  5 – drzwiczki paleniskowo-popielnikowe;   13 – termometr analogowy; 
  6 – króciec zasilający;           14 – rączka krótkiego obiegu; 
  7 – króciec zaworu bezpieczeństwa;         15 – króciec dopływu powietrza 
  8 – króciec spustowy;                                           wtórnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rys.2  Podstawowe wymiary kotła  typu AQUA CLASSIC CL 14 kW z osprzętem 
                                                            { tab.3 } 
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       Tabela 3  Podstawowe wymiary kotła typu  AQUA  CLASSIC  CL  14 kW 

 

 

 

 

 

 

    UWAGA!    
                       Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych  
                     oraz   dokumentacji   kotła   związanych   z   jego   stałą  
                     modernizacją  i  udoskonalaniem. 

8. INSTALACJA  KOTŁA  W  KOTŁOWNI 

Kocioł spalający paliwa stałe musi być zainstalowany zgodnie  
z obowiązującymi przepisami przez uprawnioną do tego firmę instalacyjną.  
W celu objęcia kotła obsługą gwarancyjną konieczne jest wykonanie 
pierwszego rozruchu kotła przez przeszkolony serwis producenta. Firma 
wykonująca pierwszy rozruch odpowiada za odbiór prawidłowo wykonanej 
instalacji kotła i poinformowanie użytkownika kotła o ewentualnych 
nieprawidłowościach w instalacji. Firma wykonująca pierwszy rozruch ma 
prawo odmówić wykonania pierwszego rozruchu kotła do czasu wprowadzenia 
poprawek w instalacji, szczególnie jeżeli instalacja z kotłem stwarza realne 
zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników kotła. Jakakolwiek manipulacja  
w części elektrycznej kotła lub podłączenie dalszych urządzeń sterowniczych 
grozi utratą gwarancji. 

Wymiar / typ kotła  14  kW 

A 1230 
B 1435 
C 586 
D 193,5 
E 1038 
F 1078 

Ważne! 
Instalacja centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej powinna być wykonana według projektu i zgodnie  
z normami! 
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Instalacja grzewcza - zgodnie z PN-91/B-02413 „Zabezpieczenia instalacji 
ogrzewań wodnych systemów otwartych. Wymagania” Przy instalacji kotła  
i przy jego eksploatacji ważne jest zachowanie bezpiecznej odległości od 
substancji łatwopalnych. Kocioł jest dopuszczony do eksploatacji w układach 
ogrzewania systemu otwartego.  

Komin - przyłączenie kotła do komina może być przeprowadzone tylko po 
pozytywnym odbiorze przewodu dymowego przez zakład kominiarski. Przewód 
dymowy powinien być wykonany zgodnie z wszystkimi punktami normy –  
PN-89/B-10425. „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane  
z cegły” lub wytycznych producenta systemu kominowego w przypadku 
kominów systemowych. Komin powinien składać się z kilku warstw, jeżeli 
składa się tylko z jednej warstwy, zaleca się zastosowanie specjalnej wkładki  
z rur stalowych żaroodpornych, atestowanych do odprowadzania spalin  
z kotłów na paliwa stałe lub rur ceramicznych; 

Wentylacja nawiewno-wywiewna – zgodnie z normą PN-87/B-02411:1987 
Ogrzewnictwo. „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe”. Wymagania. 

Wentylacja nawiewna do 25 kW – „w pomieszczeniu kotła powinien 
znajdować się otwór niezamykany o powierzchni co najmniej 200 cm2, który 
powinien być usytuowany najwyżej 1m nad podłogą”.  

Wentylacja wywiewna do 25 kW – „pomieszczenie kotła powinno mieć kanał 
wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14x14cm”.  

Wentylacja nawiewna w kotłowni od 25 kW do 2000 kW – „kotłownia 
powinna mieć kanał nawiewny o przekroju nie mniejszym niż 50% powierzchni 
przekroju komina, nie mniej jednak niż 20x20cm”. Otwór wylotowy z kanału 
nawiewnego powinien znajdować się nie wyżej niż 1,0 m od poziomu podłogi 
kotłowni. 

Wentylacja wywiewna w kotłowni od 25 kW do 2000 kW –„kotłownia 
powinna mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 25% 
powierzchni przekroju komina z otworem wlotowym pod sufitem kotłowni, 
wyprowadzony ponad dach i umieszczony, jeżeli to jest możliwe, obok komina. 
Przekrój poprzeczny tego kanału nie powinien być mniejszy niż 14x14cm”. 
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Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny być zabezpieczone siatką 
stalową. 

Pomieszczenie – zgodnie z przepisami pomieszczenie, w którym zamontowano 
kocioł nie może być przeznaczone na pobyt czasowy, ani stały dla ludzi. Musi 
to być oddzielne pomieszczenie techniczne o wysokości nie mniejszej niż 2,2 m 
w nowych budynkach.  

W przypadku budynków istniejących dopuszczalna wysokość to minimum 
1,9m. Kotłownia powinna być zlokalizowana możliwie centralnie w stosunku 
do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł jak najbliżej komina. Drzwi wejściowe 
do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i muszą być 
wykonane z materiałów niepalnych.  

Paliwo   powinno być składowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym  
w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kocioł, jednak nie 
bliżej niż 400 mm od kotła. Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się 
kocioł powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku podłogi 
z materiałów palnych, powinna być ona obita blachą stalową grubości co 
najmniej 0,7 mm, na odległość minimum 0,5 m od krawędzi kotła.  
UWAGA ! 

                Zabrania się stosowania w pomieszczeniu kotłowni mechanicznej 
                wentylacji   wyciągowej.  Kotłownia  powinna  mieć   zapewnione 
                oświetlenie  dzienne  oraz  sztuczne. 

8.1 USTAWIENIE KOTŁA W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI. 

Kocioł typu AQUA CLASSIC CL o mocy cieplnej 14 kW nie wymaga 
specjalnych fundamentów, należy jednak pamiętać o dokładnym 
wypoziomowaniu kotła.  Zaleca się ustawienie kotła na betonowym podeście      
o wysokości 20 mm. W przypadku umieszczenia kotła w piwnicy zaleca się 

Ważne! 
Należy zapewnić dopływ wystarczającej ilości świeżego powietrza do 
kotłowni. Brak wystarczającego dopływu świeżego powietrza zagraża 
tzw. niepełnym spalaniem i powstawaniem tlenku węgla. 
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postawić go na podmurówce o wysokości minimum 50 mm.  Dopuszcza się  
bezpośrednie ustawienie kotła na niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma 
zagrożenia napływu wód gruntowych.  
Przy ustawianiu kotła należy brać pod uwagę wytrzymałość podłoża, jak 
również warunki ochrony ppoż.: 

 podczas instalacji i eksploatacji kotła należy utrzymywać bezpieczną 
odległość 200 mm od materiałów łatwopalnych, 

 dla materiałów łatwopalnych o stopniu łatwopalności C3, które szybko  
i łatwo się palą nawet po usunięciu źródła zapalenia, odległość ta wzrasta 
dwukrotnie, tzn. do 400 mm.  

 jeżeli stopień palności nie jest znany, bezpieczną odległość również 
należy podwoić. 

Absolutnie niedopuszczalne jest narażanie kotłów na przebywanie w mokrych 
lub wilgotnych pomieszczeniach, co przyśpiesza zjawisko korozji, 
doprowadzając w bardzo krótkim czasie do zupełnego zniszczenia kotła 

Tabela 4   Stopnie palności mas i materiałów budowlanych. 

Stopień palności mas 
budowlanych i produktów Masy budowlane i produkty 

A – niepalące się 
piaskowiec, beton, cegły, tynk przeciwpożarowy, 
zaprawa murarska, płytki ceramiczne, granit 

B – trudno palące się 
deski  drewniano-cementowe, włókno szklane, izolacja 
mineralna 

C1 –  trudno palące się bukowe drzewo, dębowe drzewo, sklejki 

C2 –  średnio palące się 
sosnowe, modrzewiowe i świerkowe drzewo, korek, 
deski z drzewa tartego, gumowe pokrycia podłóg 

C3 –  łatwo palące się 
sklejka  asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, 
polistyren, polietylen, plastik, PCV 

Przykładowe ustawienie kotła pokazano na poniższym rysunku 3.  

Powinno ono uwzględniać możliwość swobodnego dokonywania czyszczenia 
oraz bezpośredniego dostępu z każdej strony. Odległość przodu kotła od 
przeciwległej ściany nie powinna być mniejsza niż 2 m, a boków kotła od ścian 
nie mniejsza niż 0,5 m.  
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              Rys. 3  Ustawienie kotła w pomieszczeniu kotłowni 

Ważne! 

Zaleca się wyposażenie kotłowni na paliwa stałe w sprawną atestowaną 
gaśnicę odpowiednią do gaszenia urządzeń elektrycznych, drewna, 
tworzyw sztucznych oraz zaznajomienie osób obsługujących kocioł ze 
sposobem zastosowania gaśnicy w przypadku pożaru. 

8.2 PODŁĄCZENIE KOTŁA DO KOMINA. 
Sposób wykonania przewodu kominowego oraz podłączenia do niego powinien 
być zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
12 marca 2009 roku dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie  / Dz. U. 56/2009 poz. 461 /. 

Kocioł należy połączyć z kominem za pomocą profilu o odpowiednim przekroju 
i kształcie, wykonanego z blachy stalowej, uszczelnionego na wylocie spalin  
z kotła i wylocie z komina, którego długość nie powinna przekraczać 400 - 500 
mm. Grubość blachy, z której wykonano podłączenie kotła nie powinna być  
mniejsza niż 3 mm. Połączenie powinno mieć spadek w kierunku kotła.  
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Wysokość i przekrój komina oraz dokładność jego wykonania powinny 
zapewniać utrzymanie wymaganej wielkości ciągu kominowego. Przydatność 
komina do eksploatacji powinna być potwierdzona przez uprawnionego 
kominiarza. Wymiary przewodu kominowego podano w tabeli nr 5. 
Tabela 5  Sugerowana  wysokość i przekrój  przewodu kominowego. 

Moc kotła  j.m 14 kW 

Min. wysokość  komina     m 6,0 

Przekrój komina    
Średnica komina  

cm x cm 
Ǿ mm 

15 x 15 
160 

 

 Ważne! 
 Zbyt słaby ciąg kominowy powoduje osiadanie pary wodnej na ściankach 
 wymiennika, co prowadzi do szybkiego zniszczenia kotła. Może także 
 powodować dymienie z górnych drzwiczek oraz otworów wyczystnych 
 kotła. 

Poniższy wzór ułatwia dobór wymaganego przekroju komina: 

gdzie: 

F -  przekrój komina [ m2 ] 
Q – moc cieplna podłączonego kotła do jednego przewodu kominowego [ kW] 
h – wysokość komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu [ m ] 
Istotne jest aby komin zaczynał się od poziomu podłogi kotłowni, bowiem 
spaliny wydostające się z kotła powinny mieć możliwość odbicia. Ważne jest 
również, aby w dolnej części komina znajdowała się wyczystka komina ze 
szczelnym zamknięciem. 

Komin powinien być wyprowadzony minimum 150 cm ponad powierzchnię 
dachu. Ściany kanału kominowego powinny być gładkie, szczelne, bez 
przewężeń i załamań oraz wolne od innych podłączeń. Nowy komin należy 
osuszyć oraz wygrzać przed rozpaleniem kotła. W przypadku wątpliwości, stan 
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techniczny ocenia kominiarz. Kominy z rur stalowych powinny być wyższe  
o 15-20% od kominów murowanych. 

W celu podłączenia kotła do komina należy stosować przedłużacze wylotu 
spalin zalecane przez producenta. Zastosowanie innych niż oryginalne części 
grozi utratą gwarancji na urządzenie.   
   UWAGA ! 
                        Ze względu na wysoką sprawność, dla kotła typu AQUA 
                        CLASSIC CL o mocy cieplnej 14 kW zaleca się stosować 
                        wkład kominowy ze  stali  nierdzewnej  kwasoodpornej. 

8.3 PODŁĄCZENIE  KOTŁA  DO  INSTALACJI  GRZEWCZEJ  

I  ZABEZPIECZEŃ. 
Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spełniać wymagania norm  
i przepisów prawnych obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju 
przeznaczenia, dotyczących zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych 
systemu otwartego. 

WAŻNE ! 

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spełniać wymagania 
Polskich Norm PN-91/B-02413 i  BN-71/886427 dotyczących zabezpieczenia 
urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego  oraz naczyń wzbiorczych.  
W przypadku montażu kotła w innym kraju niż Polska należy zastosować 
odpowiednie przepisy i normy kraju przeznaczenia. 

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno 
składać się z urządzeń zabezpieczających podstawowych i uzupełniających oraz 
z osprzętu.  
Podstawowe urządzenia zabezpieczające należy stosować we wszystkich 
instalacjach systemu otwartego.  
Do podstawowych urządzeń zabezpieczających należą: 
 naczynie wzbiorcze, 
 rury zabezpieczające – rura bezpieczeństwa RB i rura wzbiorcza RW , 
 rura przelewowa RP, 
 rura odpowietrzająca RO. 
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Uzupełniające urządzenia zabezpieczające należy stosować w zależności od 
rodzaju źródła ciepła, jego mocy oraz usytuowania podstawowych urządzeń 
zabezpieczających. 

Najważniejsze wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających 

1) naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności min. 4-7% całej 
objętości instalacji grzewczej; 

2) rura bezpieczeństwa - RB o średnicy uzależnionej od mocy cieplnej kotła ; 
3) naczynie musi być połączone z rurami: wzbiorczą-RW, sygnalizacyjną-RS, 

przelewową-RP i odpowietrzającą-RO; 
4) rura wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa i odpowietrzająca a także 

cyrkulacyjna pozwalająca na utrzymanie odpowiedniej temperatury  
w naczyniu. 

5) naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone nad źródłem ciepła przy 
pionowym prowadzeniu rur bezpieczeństwa, na takiej wysokości, aby 
podczas pracy instalacji w żadnym punkcie jej obiegów wodnych nie 
nastąpiła przerwa w przepływie wody oraz tak, aby istniała możliwość 
odpowietrzenia instalacji. Maksymalna wysokość zamontowania naczynia 
wzbiorczego nie powinna przekraczać 15 m. 

Wartości wewnętrznych średnic rur zabezpieczających kotły przyjęte wg  
PN-91/B-02413 podano w tabeli  poniżej. 
 

Tabela 6. Średnice nominalne i wewnętrzne rur: bezpieczeństwa i wzbiorczej. 

Moc cieplna kotła lub 
wymiennika [kW] 

Rura bezpieczeństwa 
[mm] 

Rura wzbiorcza  
 [mm] 

powyżej  do średnica 
nominalna 

średnica 
wewnętrzna 

średnica 
nominalna 

średnica 
wewnętrzna 

- 40 25 27,2 25 27,2 

Dla rury wzbiorczej – moc cieplna źródła 

 
Naczynie wzbiorcze, rury bezpieczeństwa, rura wzbiorcza, sygnalizacyjna  
i przelewowa muszą być umieszczone w przestrzeni, w której temperatura jest 
wyższa niż 0°C. 
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Przykładowy schemat zabezpieczeń instalacji ogrzewania wodnego 
wyposażonej w jeden kocioł lub wymiennik ciepła pokazano na rysunku 
poniżej. 

  

 

 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           T I  –  termometr, 
                                                                                                               RO –  rura odpowietrzająca, 
                                                                                                               RS  –  rura sygnalizacyjna 
                                                                                                               RP  –  rura przelewowa, 
                                                                                                               RB  –  rura bezpieczeństwa, 
                                                                                                               RW –  rura wzbiorcza 
  

 

 
 
Rys.4  Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposażonej w jeden 
           kocioł lub wymiennik ciepła, rozdział górny, pompa zamontowana na powrocie. 

Schemat zabezpieczenia ma również zastosowanie do następujących instalacji 
ogrzewania wodnego: 
 rozdział górny, pompa na zasileniu; 
 rozdział górny, pompa na powrocie; 
 rozdział dolny, pompa na zasileniu; 
 rozdział górny i dolny, z obiegiem grawitacyjnym; 
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8.4   WSPÓŁPRACA  ZE  ZBIORNIKIEM  AKUMULACYJNYM. 

Zadaniem zbiorników akumulacyjnych jest magazynowanie nadwyżek 
energii cieplnej, związanej ze zmiennym zapotrzebowaniem na ciepło. 
Energia powstała w procesie spalania paliwa jest akumulowana przez 
czynnik grzewczy w izolowanym zbiorniku, który zapewnia późniejsze 
jej wykorzystanie do różnych celów np: na potrzeby ciepłej wody 
użytkowej czy centralnego ogrzewania. 
Zaletą procesu akumulacji w porównaniu z układem, który nie zawiera 
zbiornika akumulacyjnego jest  racjonalne wykorzystywanie energii 
paliwa i w związku z tym oszczędność paliwa nawet do 30%. 
Związane jest to ze sprawnością , który uzyskuje z reguły najwyższe 
sprawności przy mocy nominalnej. Zbiornik akumulacyjny ma za 
zadanie zmagazynować okresowe nadwyżki energii. Woda ogrzana                 
w kotle przepływa przez zbiornik akumulacyjny stopniowo ładując 
zbiornik. Akumulacja trwa dopóki w zbiorniku akumulacyjnym 
osiągnięta zostanie jego zadana temperatura. Termoizolacja zbiornika 
gwarantuje energooszczędność całego układu. Po wygaśnięciu ognia  w 
kotle można jeszcze przez kilka godzin korzystać ze zmagazynowanego 
UWAGA! 
                 Wymagane  jest  aby  kocioł  pracował  w  układzie ze 
                 zbiornikiem akumulacyjnym  oraz  termoregulatorem. 
                 Minimalna temperatura powrotu powinna wynosić 55 0C. 
                 Nie  spełnienie  powyższych  wymagań  powoduje  utratę 
                 gwarancji  na  kocioł. 

8.5   SCHEMAT  INSTALACJI. 
W celu prawidłowego połączenia kotła z instalacją grzewczą należy wykonać 
następujące czynności: 

1)  przy pomocy złączek gwintowanych połączyć rurę zasilania  oraz rurę  
powrotu z instalacją grzewczą w miejscu do tego przeznaczonym, 
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2)  podłączyć  układ  bezpieczeństwa w zależności  od  przyjętego  systemu 
zabezpieczenia (system otwarty ), 

3)  napełnić  instalacje  c. o. wodą, aż do momentu uzyskania ciągłego przelewu 
z rury sygnalizacyjnej, 

4)   sprawdzić stan izolacji ciepłochronnej układu bezpieczeństwa, 

5)  w przypadku  zastosowania  pompy  obiegowej  centralnego  ogrzewania 
(zalecenie producenta poprawiające sprawność całego układu grzewczego), 
wykonać przyłączenie pompy i tzw. “obejście grawitacyjne”, umożliwiające 
korzystanie z  instalacji grzewczej w momencie ewentualnej awarii pompy.  

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
                               
                             
 
                              

                                

 

    Rys. 5  Przykładowy schemat zabezpieczeń kotła AQUA CLASSIC CL w układzie 
                otwartym:   

   1 – kocioł;     2 – otwarte naczynie  wzbiorcze        
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6) w celu zwiększenia trwałości kotła zaleca się zastosowanie układów 
mieszających dla uzyskania minimalnej temperatury na kotle 80°C,  
a w układzie wody powrotnej nie mniej niż 55°C. 

7)  do instalacji  grzewczej kocioł powinien być podłączony za pomocą złączy 
gwintowanych lub kołnierzowych. 

Ważne! 

Montaż kotła należy powierzyć osobie lub firmie o właściwych 
kwalifikacjach i uprawnieniach.  

W interesie użytkownika leży dopilnowanie, by montaż kotła dokonano zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a także by firma montująca udzieliła gwarancji 
na prawidłowość i dobrą jakość wykonanych robót,  co powinno zostać 
potwierdzone pieczęcią i podpisem na karcie gwarancyjnej kotła. 

Aby kocioł pracował długo i bezawaryjnie należy zachować poniższe warunki: 

 temperatura na kotle nie powinna być niższa niż 65°C, zaś temperatura 
wody na powrocie nie niższa niż  55°C.  

Związane jest to z faktem wykraplania pary wodnej na zimnych ścianach kotła 
(tzw. pocenie się kotła), które to zjawisko powoduje zmniejszenie żywotności. 
Można zapobiegać temu zjawisku ustawiając wyższą temperaturę wody w  kotle  
oraz  regulując temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach zaworami 
termostatycznymi lub stosując układy mieszające, np. w postaci mostka 
obejściowego ( rys. 6 ),pompy dozująco – mieszającej ( rys. 7 ), sprzęgła 
wodnego szczególnie w dużych obiegach c. o. z dużą ilością wody ( rys. 8 ) lub 
zawory 3 - drogowe. 

Dobór urządzeń dla danego układu grzewczego powinien przeprowadzić 
uprawniony projektant. 
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Rys. 6   Schemat połączenia kotła z instalacją grzewczą przy zastosowaniu   
mostka obejściowego 

 
 
 
 
 
 
 

   

   Rys. 7    Schemat połączenia kotła z instalacją grzewczą z wykorzystaniem 
pompy dozująco -  mieszającej 

 
 
 
 
 
 
 

 

   Rys. 8  Schemat połączenia kotła z instalacją grzewczą z wykorzystaniem 
sprzęgła wodnego. 
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9. OBSŁUGA  I  EKSPLOATACJA. 

9.1 NAPEŁNIANIE  WODĄ. 
Przed przystąpieniem do rozpalenia ognia w kotle, należy napełnić instalację 
wodą. Napełnienie kotła i całej instalacji powinno odbywać się przez króciec 
spustowy kotła. Czynność tę należy prowadzić powoli, aby zapewnić usunięcie 
powietrza z instalacji.  

Woda do zasilania kotłów powinna być wolna od zanieczyszczeń 
mechanicznych i organicznych oraz spełniać wymagania   
z normą PN – 85/C – 04601. W przypadku występowania stałych ubytków 
wody w instalacji możliwe jest dopuszczanie wody o twardości 4°n.  

W nowych instalacjach pierwsza woda jest wodą tzw. surową, a twardość wody 
uzupełniającej powinna być na poziomie poniżej 4°n.  Sprawdzić, czy               
w naczyniu wzbiorczym umieszczonym w najwyższym punkcie instalacji 
znajduje się woda. Sprawdzenia należy dokonać przez okres kilku sekund aby 
mieć pewność, że woda spływa z naczynia. 

Ewentualne uzupełnienie wody w instalacji powinno odbywać się w czasie 
przerw pracy kotła. Gdy zachodzi potrzeba , spuszcza się wodę po jej 
uprzednim ostudzeniu przez króciec spustowy kotła, do zlewu lub kratki 
ściekowej. 
Uzupełnianie wody w instalacji jest wyłącznie konsekwencją strat przez 
wyparowanie. Inne ubytki np.: nieszczelność instalacji są niedopuszczalne, 
grożą wytwarzaniem kamienia kotłowego, co w efekcie prowadzi do trwałego 
uszkodzenia kotła. 

 

Ważne! 

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupełnianie wody w instalacji  
w czasie pracy kotła, zwłaszcza gdy kocioł jest silnie rozgrzany, ponieważ 
w ten sposób można spowodować jego uszkodzenie lub pęknięcie.  
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      Rys. 9  Przykładowy schemat instalacji grzewczej  systemu otwartego 

1  –  kocioł,                 8  –  zawór termostatyczny 55oC.,         
2  –  pompa c.w.o.                9  –  pompa obiegowa,    
3  –  zawór zwrotny,                       10  –  zasobnik c.w.o , 
4  –  pompa c.o.,                       11  –  grzejnik, 
5  –  pompa ogrzewania podłogowego,       12  –  układ ogrzewania 
6  –  zawór mieszający 3 - drogowy                  podłogowego 

        7  –  zbiornik akumulacyjny,        13  –  otwarte naczynie wzbiorcze 

9.2 EKSPLOATACJA KOTŁA 

Rozruch zerowy kotła ( instrukcja dla serwisu ) 
 

WAŻNE ! 

ROZRUCH ZEROWY KOTŁA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZONY 
WYŁĄCZNIE  PRZEZ   PRZESZKOLONY  SERWIS  PRODUCENTA 
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Przed rozruchem kotła należy sprawdzić: 

 czy system c.o. jest napełniony wodą; 
 szczelność systemu grzewczego; 
 poprawność podłączenia do komina; 
 szczelność powierzchni stycznych otworów wyczystnych, 
 sposób podłączenia do sieci elektrycznej / jeśli dotyczy /. 

Rozruch kotła przeprowadzić następująco: 

 uruchomić kocioł; 
 rozpalić palenisko wg. wytycznych niniejszej instrukcji obsługi; 
  ogrzać kocioł do odpowiedniej temperatury roboczej, zalecana  

temperatura wody grzewczej na wyjściu wynosi minimum 65°C; 
 skontrolować ponownie szczelność kotła; 
 przeprowadzić pomiar emisji spalin za pomocą analizatora spalin, 
  przeprowadzić próbę grzewczą wg. norm 
 zapoznać użytkownika z obsługą, 
 zanotować dane w Karcie Gwarancyjnej. 

Uruchomienie i eksploatacja kotła. 
 Przed przystąpieniem do rozpalania kotła należy sprawdzić : 

 drożność instalacji, 
 prawidłowość napełnienia instalacji wodą, 
 stan wody w układzie zabezpieczenia kotła. 
 powierzchnie styczne dyszy ceramicznej uszczelnić szczeliwem 

żaroodpornym ( 1500oC ). 

Rozpalanie i obsługa kotła. 

UWAGA ! 
                  Przed zasypaniem dźwignię krótkiego obiegu ustawić  
                 w położenie: OTWARTE, zapobiegnie to przed wydostawaniem 
                 się dymu na zewnątrz kotła 

Rozpalenie w zimnym kotle powinno odbywać się po upewnieniu, że  
w instalacji jest dostateczna ilość wody oraz czy nie nastąpiło zamarznięcie 
wody w instalacji. Przed rozpaleniem należy sprawdzić, czy kocioł i cała 
instalacja są sprawne. Należy się upewnić, że drzwi zasypowe są zamknięte  
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( poz. 3 rys. 1 ), a dźwignia krótkiego obiegu oraz przpustnice powietrza są we 
właściwych pozycjach.  Otworzyć drzwi paleniskowo-popielnikowe ( poz. 5 
rys. 1 ) Przygotować drobne szczapki sosnowe lub z innego suchego drewna, 
ułożyć w palenisku, do wysokości dyszy. Następnie podłożyć niewielką ilość 
papieru lub paliwa turystycznego i rozpalić. Po rozpaleniu się około połowy 
objętości drewna zasypać niewielką ilość paliwa ( węgla ) w celu uzyskania 
podstawowego żaru pod warstwę rozpałową. Z chwilą gdy węgiel uzyska 
właściwy żar należy dokonać zasypu do wysokości ~ 100 mm powyżej 
przewału w celu uzyskania wysokiej warstwy rozpałowej, a dźwignię krótkiego 
obiegu przestawić w położenie ZAMKNIĘTE. W momencie gdy żar obejmie 
warstwę rozpałową, zamknąć drzwi paleniskowo - popielnikowe, otworzyć 
drzwi zasypowe i uzupełnić paliwo do wysokości drzwiczek zasypowych 
(dolnej krawędzi ). W prawidłowej pracy kotła spaliny przepływają przez 
ceramiczną dyszę, która znajduje się w dolnej części kotła na poziomie rusztu 
żeliwnego. Po rozpaleniu ustalić położenie klapy dozującej powietrze               
w drzwiach zasypowych za pomocą cięgna miarkownika ciągu, tak aby uzyskać 
wymaganą wydajność cieplną i żądaną temperaturę w kotle.  W przypadku 
zgaśnięcia ognia w kotle w czasie rozpalania należy oczyścić palenisko, 
przewietrzyć kanały kotła i ponownie rozpocząć rozpalanie. 

Należy unikać nastawiania zbyt niskiej temperatury pracy kotła ( poniżej 55°C), 
gdyż wpływa to na pogorszenie procesu spalania i zwiększoną emisję 
szkodliwych związków do środowiska. W przypadku pracy kotła na niskich 
temperaturach występuje zjawisko wykraplania się pary wodnej na ścianach 
kotła ( pocenie ). Długotrwałe utrzymywanie się tego zjawiska jest powodem 
zwiększonej korozji i skrócenia żywotności kotła. Dlatego należy nastawiać  
w miarę wysoką temperaturę pracy, zaś temperaturę w pomieszczeniach 
regulować za pomocą termostatycznych zaworów mieszających. Okres 
wypalania się paliwa zależy od jego jakości i ilości, dlatego użytkownik 
powinien eksperymentalnie ustalić wielkość załadunku i czas rozpalania, tak by 
było to dla niego wygodne. W trakcie normalnej eksploatacji kotła proces 
palenia  polega na okresowym uzupełnianiu paliwa w komorze paleniskowej.  

UWAGA ! 
                 Komora  paleniskowa  oraz  popielnik  powinny  być  zawsze 
                 zamknięte,  z wyjątkiem  okresu  rozpalania,  załadunku  oraz 
                 usuwania  odpadów  paleniskowych. 
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UWAGA !  

                Eksploatacja  kotła  przy temperaturze  powyżej 60°C skutecznie 
                zapobiega tworzeniu się  kondensatu oraz przyśpieszonej korozji 
                kotła. 

W instalacji centralnego ogrzewania zapotrzebowanie ciepła zmienia się wraz 
ze zmianą warunków zewnętrznych, tj pory dnia i zmiany temperatury 
zewnętrznej. Wartość temperatury wody opuszczającej kocioł zależy również 
od charakterystyki cieplnej budynku – użytych materiałów budowlanych oraz 
izolacyjnych. W poniższej tabeli podano wartości temperatury opuszczającej 
kocioł w zależności od temperatury zewnętrznej dla ogrzewanego budynku. 

Tabela nr 7  Dobór temperatury na kotle w zależności od temperatury panującej 
na zewnątrz  budynku 

 
Spalanie w kotle można regulować ręcznie zmieniając położenie przepustnicy    
w drzwiczkach zasypowych  za pomocą pokręcania śrubą regulacyjną lub 
samoczynnie za pomocą miarkownika ciągu. Otwarcie przepustnicy drzwiczek 
zasypowych powoduje wzrost wydajności cieplnej kotła. Przy korzystaniu         
z miarkownika ciągu śrubę regulacyjną w przepustnicy należy wykręcić tak, 
aby przepustnica pod własnym ciężarem mogła zamknąć otwór.  
Ponowne uzupełnienie paliwa i rozpalenie paliwa w komorze paleniskowej jest 
możliwe po całkowitym wypaleniu porcji paliwa oraz rozładowaniu zbiornika 
akumulacyjnego 
Pełne odpopielnienie dokonuje się ręcznie po wygaszeniu kotła. Zbrylone 
produkty spalania paliwa jak szlaka, kamień, żużel należy usuwać przy pomocy 
narzędzi, po wygaszeniu i ostudzeniu kotła przed kolejnym rozpaleniem. 
UWAGA ! 
               PODCZAS OTWIERANIA DRZWICZEK NIE NALEŻY NIGDY 
               STAĆ  NA WPROST KOTŁA , GROZI TO POPARZENIEM 

Temperatura  
 zewnętrzna       [ ˚C ] 

- 25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 

Temperatura wody  
w kotle               [ ˚C] 

 
92-93 

 

 
89 
 

81-82 73-74 65-66 57-58 55 55 
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W przypadku otwierania drzwi zasypowych należy dźwignię krótkiego obiegu 
ustawić w położenie OTWARTE, następnie ostrożnie uchylić drzwi, a po 
wyrównaniu ciśnień otworzyć. 

W przypadku otwierania drzwi paleniskowo - popielnikowych przepustnicę 
powietrza wtórnego ustawić w położenie ZAMKNIĘTE, a dźwignię krótkiego 
obiegu w położenie OTWARTE. Następnie ostrożnie uchylić drzwi, a po 
wyrównaniu ciśnień otworzyć. 
WAŻNE ! 
Przy rozpalaniu zimnego kotła może wystąpić zjawisko skraplania się pary 
wodnej na ścianach kotła, tzw. „pocenie”, dające złudzenie, że kocioł przecieka. 
Jest to zjawisko naturalne, które ustępuje po rozgrzaniu się kotła powyżej 60˚C. 
W przypadku nowego kotła, w zależności od warunków atmosferycznych  
i temperatury wody w kotle, zjawisko to może trwać nawet kilka dni. 

9.3 OBSŁUGA OKRESOWA KOTŁA 
W celu uzyskania poprawnej efektywności spalania należy utrzymywać kanały 
konwekcyjne oraz blachy wewnątrz paleniska w należytej czystości. Sadza, pył 
i popiół powstały ze spalania powoduje obniżenie efektywności i sprawności 
procesu spalania. 
Wszystkie czynności należy wykonywać ze szczególnym zachowaniem 
ostrożności i mogą je wykonywać tylko osoby dorosłe. Należy dopilnować aby 
podczas czyszczenia kotła w pobliżu nie znajdowały się dzieci. Do obsługi 
kotłów używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy. 
W celu zapewnienia prawidłowej i długotrwałej eksploatacji kotła oraz 
deklarowanych parametrów energetyczno - emisyjnych należy przeprowadzać 
okresowo konserwacje. Zaleca się aby przynajmniej raz w roku, najlepiej przed 
sezonem grzewczym, dokonać przeglądu kotła. Wszystkie naprawy i przeglądy 
konserwacyjne powinien wykonać Autoryzowany Serwis Producenta. 

W komorze paleniskowej kotła szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne 
usunięcie popiołu i żużlu ze szczelin rusztu i ścian komory oraz dyszy 
ceramicznej. Czyszczenie takie należy wykonywać przed każdorazowym 
rozpalaniem kotła. Przed czyszczeniem, należy wygasić kocioł oraz odczekać 
czas konieczny do wystudzenia powierzchni wewnętrznych kotła. 
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Czyszczenie kanałów spalinowych, w których osiadają lotne popioły, należy 
dokonywać przez otwory wyczystne co 5 - 7 dni. 
Płyty kanałów spalinowych, ściany boczne wymiennika należy czyścić przez 
drzwi wyczystne, oraz przez drzwi zasypowe. Nagromadzony popiół i pył 
należy usunąć przez drzwi paleniskowo - popielnikowe. Należy również 
wysunąć z poziomych kanałów spalinowych zawirowywacze i je oczyścić. 
Do czyszczenia kotła należy używać narzędzi obsługowych dostarczanych wraz 
z kotłem. 
W przypadku długotrwałego utrzymywania niskich temperatur na kotle 
konieczne jest okresowe (przynajmniej raz na tydzień) “wygrzanie kotła” - 
przepalenie przy temperaturze 70-80°C. Zabieg ten ma na celu zwiększenie 
żywotności kotła. 

Ważne! 
Temperatura pracy poszczególnych części kotła może osiągnąć nawet 
400°C! W celu wyczyszczenia kotła należy go wyłączyć i odczekać czas 
konieczny na zmniejszenie temperatury powierzchni wymiany ciepła. 

Dla prawidłowej eksploatacji kotła istotne jest również czyszczenie przewodu 
kominowego. 

UWAGA ! 

         Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są 
         niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać  
         w czystości. Powinny one być czyszczone przed każdym 
         sezonem grzewczym. 

9.4 ZATRZYMANIE AWARYJNE KOTŁA. 
W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych, t.j.: 

 przekroczenie maksymalnej temperatury wody w kotle powyżej 95˚C,  
 wzrost ciśnienia, 
 stwierdzenie nagłego, dużego wycieku wody w kotle lub  instalacji, 
 pęknięcia rur, grzejników, armatury towarzyszącej (zawory, zasuwy, 

pompy), 
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 innych zagrożeń dla dalszej bezpiecznej eksploatacji kotła. 

Należy zastosować się do niżej wymienionych zaleceń: 

1)  usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbając o to, 
aby nie ulec poparzeniu bądź zaczadzeniu (należy stosować krótkie okresy 
przebywania w pomieszczeniu kotłowni, w miarę możliwości otworzyć 
drzwi lub otwory wentylacyjne). Usuwanie żaru z komory paleniskowej 
należy przeprowadzać wyłącznie przy asekuracji drugiej osoby.                   
W przypadku silnego zadymienia w pomieszczeniu kotłowni, nie 
pozwalającego na sprawne usuniecie żaru,  należy  wezwać  pomoc  straży  
pożarnej. Dopuszczone  Jest zasypywanie komory paleniskowej suchym 
piaskiem. W sposób bezwzględny zabronione jest zalewanie żaru                  
w palenisku wodą. Zalewanie takie może odbywać się wyłącznie poza 
pomieszczeniami kotłowni, na świeżym powietrzu, z odległości nie 
mniejszej niż 3 m.; 

2) stwierdzić przyczynę awarii, a po jej usunięciu i stwierdzeniu, że kocioł         
i instalacja są sprawne technicznie, przystąpić do czyszczenia i rozruchu 
kotłowni.  

9.5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

POŻARU PRZEWODU KOMINOWEGO /ZAPALENIA SIĘ 

SADZY W KOMINIE/. 
Zapalenie się sadzy w kominie  jest to zapalenie  się cząstek nagromadzonych 
wewnątrz przewodów kominowych (spalinowych), które zbierały się w czasie 
pracy urządzeń ogrzewczych, a nie były wyczyszczone przez kominiarzy.        
W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:  

 wykonując połączenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwać Straż 
Pożarną,    podając szczegółowo informacje co się dzieje i jak dojechać 
do danego budynku; 

 wygasić ogień w kotle; 
 zamknąć szczelnie drzwiczki kotła oraz wyczystki komina odcinając 

dopływ  powietrza (z braku powietrza ogień z czasem może wygasać); 



 

34 
 

 przez cały czas kontrolować całą długość przewodu kominowego od 
strony pomieszczeń czy nie występują pęknięcia  zagrażające 
rozprzestrzenianiu się ognia do pomieszczeń; 

 przygotować do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. Gaśnice, koc 
gaśniczy,  podpięty wąż do instalacji wodnej, wodę w pojemniku; 

 udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym 
strażakom. 

 Zabrania się w sposób bezwzględny zalewania komina wodą , grozi to 
jego rozerwaniem. 

UWAGA! 

               Należy pamiętać, iż przez nieszczelne przewody mogą wydostać 
               się palące iskry lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, 
               niewyczuwalny tlenek węgla ( czad ). 
               Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza aby 
               dokonał wyczyszczenia przewodu i zwrócił uwagę na jego stan 
               techniczny. 

Ważne! 
W czasie awaryjnego  zatrzymania  kotła należy bezwzględnie  
dbać o bezpieczeństwo ludzi oraz przestrzegać przepisów ppoż. 
Aby  zapobiec  zapaleniu  się  sadzy  w  kominie  należy  zadbać  
o  systematyczne  czyszczenie  przewodów  dymowych. 

9.6 Wyłączenie kotła z pracy 

Po zakończeniu sezonie grzewczym lub w innych przypadkach 
planowanego wyłączenia kotła z eksploatacji , należy  pozwolić  na  
całkowite  wypalenie  się  wsypanej  do paleniska dawki  opału,               
a  następnie  usunąć  popiół i  żużel  z  komory paleniskowej                      
i popielnikowej. Kocioł należy dokładnie oczyścić , pamiętając  
bezwzględnie o komorze paleniskowej , popielnikowej i ciągu 
konwekcyjnym.  Na  czas  postoju   kotła  woda  z   instalacji   
centralnego  ogrzewania  może   być   spuszczona  jedynie  w  przypadku  
prac  remontowych  lub   montażowych. Aby  zabezpieczyć kocioł po 
sezonie grzewczym, należy  go  dokładnie  oczyścić  z  popiołów              
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i  nagarów zawierających  najwięcej siarki oraz przeprowadzić  
konserwację. W przypadku  zainstalowania  kotła w chłodnych                 
i wilgotnych kotłowniach , w okresie  letnim należy  kocioł   
zabezpieczyć przed wilgocią  poprzez  włożenie do jego wnętrza  
materiału  absorbującego wilgoć, np. wapna palonego nie 
hydratyzowanego, Silica Gel. 
 
10. PRZYKŁADY AWARII ORAZ SPOSOBY ICH USUWANIA 

W tabeli poniżej zestawiono najczęstsze problemy występujące podczas 
pracy kotła i sposoby ich usuwania. 
UWAGA ! 
                  Przed wezwaniem ekipy serwisowej należy dokładnie 
                  wyczyścić kanały konwekcyjne oraz ściany komory 
                  paleniskowej, a także  udostępnić wejście do kotłowni  
                 w przypadku ewentualnej wymiany kotła. 

Zaburzenia w pracy kotła 

Problem Możliwa przyczyna Sposób naprawy 
1.  Nagły  wzrost 

ciśnienia  
i temperatury 

♦   Zamknięte zawory ♦  Otworzyć zawory 

2. Wymagana 
temperatura nie jest 
osiągana 

 

♦   zbyt mała wartość opałowa  
paliwa 

♦  dodać paliwo o większej 
wartości opałowej  lub 
wymienić na paliwo o 
wymaganych parametrach 

♦  zbyt duży ciąg kominowy ♦  zdławienie ciągu przepustnicą 
zamontowaną w czopuchu 

♦  zanieczyszczony 
wymiennik ♦  wyczyścić kocioł 

3.  Znaczny wzrost 
temperatury ponad  
nastawioną   

♦  zbyt duży ciąg kominowy 
przy zbyt dużej wartości  
opałowej paliwa 

♦  zastosować w kominie 
regulator ciągu lub dodać 
paliwo o mniejszej wartości 
opałowej 

4.  Dymi się z 
drzwiczek 

♦   brak ciągu kominowego 
     -  za niski komin 
     -  za mały przekrój komina 
     -  zapchany komin lub     

zanieczyszczony kocioł 

♦  podwyższyć komin 
♦  powiększyć przekrój komina 
♦  oczyścić komin ( kocioł ) 

♦   uszkodzony sznur ♦  wymienić sznur uszczelniający 
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5.  Występują krótkie 
wybuchy gazów 

♦  zbyt niska nastawa 
temperatur  w  kotle 

♦  podwyższyć temperaturę 

♦  brak odbioru ciepła z kotła  
i spowodowane z tym 
długie przerwy w pracy 
powodujące gaśnięcie 
płomienia 

♦  nie zamykać zaworami 
wszystkich   grzejników 

    
♦  umożliwić odbiór ciepła przez 

grzejniki i inne odbiorniki np. 
bojler 

♦  zawirowania powietrza  
    w kominie 

♦  zamontować nasadkę 
kominową ( strażak ) 

6.  Wyciek wody  
z popielnika 

♦  przy pierwszym rozruchu 
kotła może wystąpić tzw. 
zjawisko - pocenia się kotła 

♦  kocioł rozgrzać do temperatury 
ok. 80˚C i utrzymać ją na kotle 
przez kilka godzin 

♦  zbyt niska nastawa 
temperatur w kotle 

♦  podwyższyć temperaturę 

7. Występuje mocne 
    przegrzewanie się 

komina 

♦  zbyt duży ciąg kominowy ♦  zmierzyć ciąg kominowy, 
ewentualnie założyć klapowy 
regulator ciągu na przewód 
kominowy 

♦  zmierzyć temperaturę spalin, 
prawidłową podano w tabeli 
danych technicznych 

♦  nieprawidłowe ustawienie 
kotła względem komina 

♦  zastosować się do  zapisów  
w instrukcji obsługi 

8. Złe spalanie paliwa 
♦  paliwo złej jakości ♦  dodać paliwo o większej 

wartości opałowej lub 
wymienić na paliwo o 
wymaganych parametrach 

9.  Na wymienniku     
osadza się dużo 
nagaru, tworzą 
się spieki 

♦  paliwo złej jakości ♦  zastosować paliwo zgodne   
z zaleceniami producenta 

♦  zbyt wilgotne paliwo ♦  zastosować paliwo o mniejszej 
wilgotności, przechowywać 
paliwo w ogrzewanym 
pomieszczeniu 

10. Zbyt duże 
zużycie paliwa 

♦  nieprawidłowo wykonana 
instalacja 

♦  sprawdzić instalację c.o. 

♦  nieprawidłowo dobrany 
kocioł do budynku 

♦  wykonać skrócony audyt 
energetyczny budynku 

♦  zbyt mała wartość opałowa 
paliwa 

♦  dodać paliwo o większej 
wartości opałowej lub 
wymienić na paliwo o 
wymaganych parametrach 

♦  niska sprawność kotła z 
powodu dużej straty 
kominowej 

♦  zbyt duża temperatura spalin 
czopucha spowodowana zbyt 
dużym lub dużą ilością 
powietrza potrzebną do 
spalania 
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11. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
Kocioł grzewczy z ręcznym zasypem paliwa  typu AQUA CLASSIC CL          
o mocy cieplnej 14 kW dostarczany jest w stanie zmontowanym na palecie  
w opakowaniu foliowym. 
Do podnoszenia i opuszczania kotła  należy używać odpowiednich 
podnośników. Przed przewożeniem kotła powinno się zabezpieczyć go  przed 
przesunięciami i przechyłami na platformie pojazdu za pomocą pasów, klinów 
lub kloców drewnianych. 

                             UWAGA ! 

                             Kocioł  należy transportować w pozycji pionowej! 

Kocioł należy przechowywać w pomieszczeniach nieogrzewanych, koniecznie 
zadaszonych i wentylowanych. 
Przed instalacją należy sprawdzić kompletność dostawy i jej stan techniczny.  

12. UWAGI  DOTYCZĄCE  EKSPLOATACJI  KOTŁA. 
1.  Kocioł mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe, które zapoznały się z niniejszą 

instrukcją obsługi i przeszkolone w zakresie obsługi. 
2.  Zabrania  się  przebywania  dzieci  w  pobliżu kotła bez obecności dorosłych. 
3.  Do   rozpalania  paliwa   nie  wolno   używać   cieczy   łatwopalnych   należy 

stosować paliwo stałe (np. turystyczne), drewno żywiczne, papier itp.  
4.  Jeżeli  dojdzie  do  przedostania  się  łatwopalnych  gazów  czy  oparów   do 

kotłowni lub podczas prac, w czasie których podwyższone jest ryzyko 
powstania pożaru lub wybuchu (klejenie, lakierowanie itp.), kocioł należy 
przed rozpoczęciem tych prac wyłączyć. 

5.  W  czasie  pracy kotła temperatura wody grzewczej nie powinna przekraczać 
85⁰C. Przy przegrzaniu kotła należy otworzyć wszystkie dotąd zamknięte 
odbiorniki ciepła i szczelnie zamknąć drzwi kotła ( oraz wyłączyć 
wentylator / jeśli dotyczy ). 

6.  Na  kotle  i  w  jego  bliskim  otoczeniu  nie  wolno  umieszczać   materiałów 
łatwopalnych. 

7.  Przewód  zasilający  i  przyłączeniowy  do pompy i ciepłej   wody użytkowej 
należy prowadzić z dala od źródeł ciepła  drzwiczki, czopuch kotła. 
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8.  Zabroniona   jest    ingerencja   i   manipulacja  w   części   elektrycznej  lub 
konstrukcyjnej kotła. 

9.  Należy  stosować  paliwo  zalecane  przez  producenta od koncesjonowanych 
dostawców (najlepiej z atestem). 

10. Podczas wybierania popiołu z kotła  nie mogą się znajdować w odległości  
mniejszej niż 1500 mm od kotła materiały łatwopalne. Popiół należy 
przekładać do naczyń żaroodpornych z pokrywą. 

11. Po  zakończeniu  sezonu  grzewczego  kocioł   oraz  przewód  dymny należy 
dokładnie wyczyścić. Kotłownia powinna być utrzymywana w stanie 
czystym i suchym. 

13. OCHRONA ŚRODOWISKA I  LIKWIDACJA KOTŁA  PO  
UPŁYWIE ŻYWOTNOŚCI. 

Spalanie paliw innych niż zalecane oraz nie stosowanie się do zaleceń Instrukcji 
Obsługi, negatywnie wpływa na środowisko naturalne przez zwiększenie emisji 
pyłów i gazów. 
Po upływie żywotności kotła konieczne jest jego złomowanie.: 
Ze względu na to, że elementy kotła składają się z różnych materiałów, można 
je oddawać do punktu skupu surowców wtórnych, zapewniającego odpowiednią 
utylizację stali, tworzyw sztucznych, itp. 
W związku z powyższym należy: 
 dokonać demontażu części połączonych śrubami poprzez ich odkręcenie 

a  spawane poprzez  cięcie.  
 elementy  kotła podlegają normalnej zbiórce odpadów, głównie jako 

złom stalowy. 
 zachować  środki  ostrożności  i  bezpieczeństwa  przy  demontażu  kotła 

poprzez  stosowanie  odpowiednich  narzędzi  ręcznych i mechanicznych 
jak  i  środków  ochrony  osobistej  ( rękawice, ubranie  robocze, fartuch, 
okulary itp. ) 

14.   WARUNKI  BEZPIECZNEJ  EKSPLOATACJI  KOTŁA  
        Z  RĘCZNYM  ZASYPEM  PALIWA 

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie 
instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27. 
Ponadto należy przestrzegać następujących zasad: 
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1. Utrzymywać  stały  porządek w  kotłowni, gdzie  nie powinny znajdować się  
    żadne przedmioty nie związane z obsługą kotłów. 
2. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać. 
3. Niedopuszczalne  jest  rozpalanie  w  kotle  przy  użyciu  takich  środków jak 
    benzyna, nafta i inne środki łatwopalne i wybuchowe. 
4. Zabrania  się  eksploatacji  kotła  przy  spadku  poziomu  wody  w  instalacji  
    poniżej poziomu określanego w instrukcji eksploatacji kotła. 
5. Przy pracach przy kotle używać oświetlenia o zasilaniu nie większym niż 
     24 V. 
6. Do obsługi kotłów używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy. 
7. Dbać   o   dobry   stan   techniczny   kotła  i  związanej  z  nim  instalacji  c.o. 
    a w szczególności o szczelność drzwiczek i otworów wyczystnych. 
8. Przy otwieraniu drzwiczek nie stawać na wprost odsłanianego otworu. 

UWAGA ! 

                    Podczas otwierania drzwiczek nie należy nigdy stać na wprost 
                    kotła. Grozi to poparzeniem. 

9. W okresie  zimowym   nie  należy  stosować  przerw  w   ogrzewaniu,  które 
    mogłyby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest 
    szczególnie groźne, gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji c.o., 
    może prowadzić do bardzo poważnych zniszczeń. 
10.Napełnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi być 
     prowadzone ostrożnie. Napełnianie instalacji w tym okresie musi być 
     dokonane wodą gorącą, tak aby nie doprowadzić do zamarznięcia wody  
     w instalacji w czasie napełniania. 

UWAGA ! 
                 Przy jakimkolwiek podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody 
                 w instalacji c.o., w szczególności układzie bezpieczeństwa kotła, 
                 należy sprawdzić drożność układu. W tym celu należy dopuścić 
                 wodę do instalacji przy użyciu kurka spustowego, aż do momentu 
                 uzyskania przelewu z rury przelewowej. W przypadku braku 
                 drożności, rozpalanie kotła jest zabronione. 

      Zabrania się dopuszczania zimnej wody do rozgrzanego kotła. 
      Zabrania się zalewania paleniska wodą. 
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15.   WARUNKI GWARANCJI. 
1.   Producent   udziela    nabywcy   kotła   gwarancji   na  kocioł   na   zasadach                 

i warunkach  określonych w niniejszych Warunkach Gwarancji. 
2.  Producent  gwarantuje  poprawne  działanie  kotła  oraz  bezpłatne  usunięcie 

podlegających gwarancji nieprawidłowości w pracy kotła, tylko                   
w przypadku, jeżeli będzie on zainstalowany i użytkowany zgodnie              
z obowiązującymi przepisami i normami oraz ze wszystkimi warunkami        
i zaleceniami zamieszczonymi w Instrukcji Obsługi i Instalacji Kotła, 
Instrukcji Obsługi Regulatora (w przypadku jego zastosowania) oraz jeżeli 
żaden z elementów nie wykazuje oznak uszkodzenia mechanicznego, 
termicznego, nadpalenia, zalania, oznak działania atmosfery agresywnej     
(w tym oparów kanalizacyjnych), oznak korozji od stosowania mokrego lub 
wilgotnego paliwa , środków chemicznych, oznak działania przepięć             
i silnego pola elektromagnetycznego.  

3.  Instrukcja   Obsługi   i   Instalacji   Kotła,  (  Instrukcja  Obsługi   Regulatora  
w przypadku jego zastosowania ) oraz szczegółów Gwarancji są dostępne do 
wglądu przed zakupem kotła, a przypisane danemu egzemplarzowi kotła są 
wydawane Kupującemu  w chwili zakupu kotła. Kupujący ma obowiązek 
zapoznania się z zasadami montażu i eksploatacji kotła, jakie zamieszczone 
są w Instrukcji Obsługi  i Instalacji oraz z Warunkami Gwarancji. 

4.   Producent udziela gwarancji na okres: 
    a)  3 lat na szczelność wymiennika ciepła, gdy w instalacji zastosowano 
          rozwiązanie zapewniające utrzymanie minimalnej temperatury powrotu 
          55oC oraz zbiornik akumulacyjny.  
    b) 2 lata na pozostałe elementy oraz sprawne działanie kotła, lecz nie dłużej  

niż  3  lata od daty produkcji; 
   c) 1 rok na elementy żeliwne oraz elementy ruchome będące na wyposażeniu 
        kotła; 
   d) gwarancją nie są objęte elementy zużywające się, w szczególności: śruby, 

nakrętki, rączki, elementy ceramiczne i uszczelniające. 
5.  Naprawy  czy  wymiana części nie przedłużają gwarancji o kolejne 2  lata od 

daty wymiany. 
6.  Gwarancja  na  kocioł  udzielana  jest  na  terenie  Rzeczypospolitej Polskiej, 
     kotły z  dokumentacją  i  tabliczką  znamionową  w  języku  polskim  nie 
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      podlegają gwarancji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
7.  Należy   stosować    wyłącznie    oryginalne   części   zamienne   zakupione                 

u Producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową 
pracę kotła wskutek montażu niewłaściwych części. 

8.  Uszkodzenie   powłoki   lakierniczej   wewnątrz   kotła  nie  ma  wpływu   na 
poprawną eksploatacje kotła, a co za tym idzie na sprawność kotła oraz na 
żywotność wymiennika. 

9.  Gwarancji  nie  podlega  osprzęt  elektroniczny kotła, który wykazuje oznaki 
uszkodzenia mechanicznego,  termicznego, nadpalenia, zalania, oznaki 
działania atmosfery agresywnej (korozji), środków chemicznych, oznaki 
działania przepięć i silnego pola elektromagnetycznego. 

10.Instalację  kotła  do  systemu  grzewczego   może   przeprowadzić   instalator 
posiadający ogólne uprawnienia instalacyjne i elektryczne (konieczny jest 
jego wpis i pieczątka do Karty Gwarancyjnej). Instalacja kotła obejmuje 

     przyłączenie do systemu hydraulicznego, spalinowego oraz wykonanie 
wszystkich przyłączeń elektrycznych niskonapięciowych (czujniki, 
termostaty) oraz wysokonapięciowych (pompy, siłownik zaworu 
czterodrogowego), napełnienie systemu grzewczego czynnikiem 
grzewczym, odpowietrzenie odbiorników ciepła, pomp i rozdzielaczy. 

11.Naprawa  gwarancyjna   nie  obejmuje  czynności,  do   których   wykonania, 
zgodnie z niniejszą Instrukcją Obsługi i Instalacji kotła, zobowiązany jest 
użytkownik we własnym zakresie, jak: rozpalanie kotła, czyszczenie 
powierzchni wymiany ciepła  oraz paleniska kotła, wymiana zerwanych 
śrub, klinów i zawleczek zabezpieczających, programowania parametrów 
pracy kotła opisanych w instrukcjach regulatora, uszczelnienie styku rusztu  
z pierścieniem na mieszaczu powietrza. 

12. Wszelkie   samowolne    zmiany   w   konstrukcji   kotła   anulują    umowę  
       gwarancyjną. 
13.Gwarancji  nie  podlega   korozja   kotła   wskutek   zbyt   dużej   wilgotności   

powietrza w kotłowni lub instalacji kotła w warunkach atmosfery 
agresywnej np. W pomieszczeniach warsztatowych, w pobliżu wylotów 
odpowietrzeń i wlotów kanalizacji lub wentylacji przemysłowej,                  
w pomieszczeniach świeżo tynkowanych lub ze świeżymi wylewkami 
betonowymi. 
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14.  Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki  spowodowane:  
 obsługą i eksploatacją niezgodną z Instrukcją Obsługi i Instalacji Kotła; 
 zastosowaniem niewłaściwej jakości paliwa (o zbyt wysokiej 

spiekalności) lub   paliwa wilgotnego; 
 niezgodnym z normami przyłączeniem kotła do systemu grzewczego. 
 uszkodzeniami mechanicznymi kotła; 
 niezgodną z normami wentylacją nawiewno - wywiewną; 
 nieprawidłowym ciągiem kominowym do mocy kotła; 
 zanieczyszczeniem kotła wynikającym z niskiej temperatury pracy kotła, 

tj. Poniżej  55⁰C.  
 zanikiem napięcia elektrycznego. 

15.  Użytkownik  jest  zobowiązany  do   zwrotu   kosztów   wezwania   Serwisu  
        w przypadku: 
 naprawy uszkodzenia wynikającego z winy Użytkownika; 
 usytuowania kotła w kotłowni niezgodnego z instrukcją obsługi                

i instalacji kotła; 
 braku możliwości dokonania naprawy z powodów niezależnych od 

Serwisu (np.  brak paliwa, brak ciągu kominowego, nieszczelności          
w instalacji c.o. Itp..). 

16.  Gwarancja   traci   ważność,   gdy   kocioł   jest   zamontowany   niezgodnie                
z zaleceniami producenta. 

17.  Użytkownikowi  w  trakcie  trwania  gwarancji  przysługuje  prawo   do: 
 bezpłatnych  napraw  realizowanych przez  Producenta  ( oprócz  

czynności użytkownika  opisanych w  instrukcji  obsługi ); 
 wymiany urządzenia na wolne od wad po stwierdzeniu przez producenta 

braku możliwości naprawy. 
18.   W  okresie,  w  którym kocioł nie jest eksploatowany zaleca się wentylację 

kotła (otwarcie drzwiczek kotła). Przed odstawieniem kotła zaleca się 
dokładne oczyszczenie kotła  z pozostałości paliwa, osadów produktów 
spalania, śladów wilgoci. W układach z grawitacyjnym obiegiem czynnika 
grzewczego w okresie letnim należy zapobiec wystąpieniu wstecznego 
obiegu poprzez zamknięcie zaworów podpionowych. 
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15.     KARTA GWARANCYJNA 

Zgodnie z podanymi warunkami udziela się gwarancji na  kocioł grzewczy typu 

AQUA CLASSIC  CL   ............   kW  eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi. 

Numer produkcyjny kotła*.......................................                        

Moc kotła*................................................................kw 

Użytkownik /nazwisko i imię/**............................................................................ 

Adres /ulica, miasto, kod poczt./** 

....................................................................................................................................... 

Tel./fax**..........................................................          

E-mail**............................................................. 

Data sprzedaży   Data instalacji  Data uruchomienia 

…………………                        …………………….              …………………… 

Użytkownik potwierdza, że: 

 kocioł dostarczono kompletny; 

 przy rozruchu przeprowadzonym przez firmę serwisową kocioł nie 

wykazał żadnej wady, 

 otrzymał Instrukcję obsługi i instalacji kotła z wypełnioną niniejszą kartą 

gwarancyjną; 

 był zaznajomiony z obsługą i utrzymaniem kotła. 

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa własnoręcznym podpisem wyrażają 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia 
ewidencji serwisowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych 
Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883  
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Naprawy gwarancyjne 
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    16.    PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY 
Reklamacja nr................. 

Typ kotła..................................... Moc Kotła............................................. 

Data zakupu...............................  Data produkcji..................................... 

Data instalacji........................... 

Adres instalacji 

......................................................................................................................................... 

Dane kontaktowe 

......................................................................................................................................... 

DOKŁADNY OPIS ZGŁASZANEJ USTERKI 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

USUNIĘCIE WADY KOTŁA - wypełnia serwis  

Data przekazania usterki serwisantowi      ................……………......................... 

Nazwisko i imię serwisanta   ……......................................................................... 

Stwierdzona wada przez serwisanta  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Sposób załatwienia usunięcia wady 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Naprawa gwarancyjna      Naprawa płatna         Naprawa pogwarancyjna płatna  

Porada (OPIS) 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

ZAKOŃCZENIE REKLAMACJI 

Nazwisko i imię osoby przyjmującej zgłoszenie   ................................................ 

Nazwisko i imię serwisanta   .................................................………………….. 

Data usunięcia usterki   .......……………………………………………………......... 
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   17.   PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY 

Reklamacja nr................. 

Typ kotła..................................... Moc Kotła............................................. 

Data zakupu...............................  Data produkcji..................................... 

Data instalacji........................... 

Adres instalacji 

......................................................................................................................................... 

Dane kontaktowe 

......................................................................................................................................... 

DOKŁADNY OPIS ZGŁASZANEJ USTERKI 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

USUNIĘCIE WADY KOTŁA - wypełnia serwis  

Data przekazania usterki serwisantowi      ................……………......................... 

Nazwisko i imię serwisanta   ……......................................................................... 

Stwierdzona wada przez serwisanta  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Sposób załatwienia usunięcia wady 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Naprawa gwarancyjna      Naprawa płatna         Naprawa pogwarancyjna płatna  

Porada (OPIS) 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

ZAKOŃCZENIE REKLAMACJI 

Nazwisko i imię osoby przyjmującej zgłoszenie   ................................................ 

Nazwisko i imię serwisanta   .................................................………………….. 

Data usunięcia usterki   .......……………………………………………………......... 
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    18.    PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY 
Reklamacja nr................. 

Typ kotła..................................... Moc Kotła............................................. 

Data zakupu...............................  Data produkcji..................................... 

Data instalacji........................... 

Adres instalacji 

......................................................................................................................................... 

Dane kontaktowe 

......................................................................................................................................... 

DOKŁADNY OPIS ZGŁASZANEJ USTERKI 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

USUNIĘCIE WADY KOTŁA - wypełnia serwis  

Data przekazania usterki serwisantowi      ................……………......................... 

Nazwisko i imię serwisanta   ……......................................................................... 

Stwierdzona wada przez serwisanta  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Sposób załatwienia usunięcia wady 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Naprawa gwarancyjna      Naprawa płatna         Naprawa pogwarancyjna płatna  

Porada (OPIS) 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

ZAKOŃCZENIE REKLAMACJI 

Nazwisko i imię osoby przyjmującej zgłoszenie   ................................................ 

Nazwisko i imię serwisanta   .................................................………………….. 

Data usunięcia usterki   .......……………………………………………………......... 
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Zanim  wezwiesz  serwis ....... 

 

                                           UWAGA !!! 
 
Przypominamy,  iż  w  przypadku  bezpodstawnego  
wezwania serwisu  klient  pokrywa  koszty  przyjazdu   
i  pracy  jednostki serwisowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dystrybutor : 
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