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Zaswiadczenie nr Z/405/2023/1

W Laboratorium Centrum Badarn Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z o. o. przeprowadzono obliczenia
i interpolacyjne kotta grzewczego:

ECO DELUX 16 o mocy nominalnej 16 kW

i; zasilanego pelletem podawanym automatycznie
ktérego producentem jest Przedsiebiorstwo Produkcyjne METALBET, Osowa 27,28-305 Sobkow.

Celem obliczen byto poréwnanie z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Zgodnie z wymaganiami punktu 5.1.4 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 dla kottow w typoszeregu produktow,
ktére maja te sama konstrukcje, wystarczajace jest badanie tylko najmniejszego i najwigkszego kotta, pod warunkiem, ze
stosunek nominalnej mocy ciepinej najmniejszego do najwigkszego kotta jest mniejszy lub réwny 2:1.

Wyniki obliczeri interpolacyjnych zawarto w sprawozdaniu nr 405/2023 z dnia 11.01.2024 r. Obliczenia
wykonano w oparciu o wyniki badar kotta ECO DELUX 11 o mocy nominalnej 11 kW (sprawozdanie z badan nr
398/2023 z dnia 08.01.2024 r.) oraz kotta ECO DELUX 21 o mocy nominainej 21 kW (sprawozdanie z badan nr |

H 404/2023 z dnia 08.09.2023 r.). Badania przeprowadzone zostaly w Pracowni Badar Kottéw Centrum Badan Srodowiska |
,SORBCHEM" Sp. z 0.0. w Rudzie Sigskiej.
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Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302.
Szczegdtowy zakres akredytacji znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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